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Descripción:  
 
En esta sala se realiza la recarga de las baterias utilizadas en las carretillas y en las traspaletas. 
 
 

1 .  ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS. Calificación: Correcto  
   Existe presencia de sustancias inflamables (líquidos, gases o polvos) en cantidad suficiente para generar una atmósfera 
explosiva en presencia de focos de ignición. 

SI 

 ·····  Se puede eliminar totalmente la dispersión de líquidos, gases o polvos inflamables, de forma que no se origine una 
atmósfera potencialmente explosiva, o se pueden suprimir los posibles focos de ignición. 

NO 

 ··········  Se dispone del documento de protección frente a explosiones. SI 

 ···············  Están implantadas las medidas recogidas en el documento de protección contra explosiones. SI 

 

RIESGOS VALORACIÓN 

Explosiones  
 

P = B, C =  ED; Valoración =  
Moderado 

 

INFORMACIÓN 

Trabajo en locales clasificados con riesgo de incendio o explosión 

 

CONTROLES PERIÓDICOS PERIODICIDAD 

Mantenimiento de las condiciones para eliminar la posibilidad que se formen atmósferas explosivas en la sala de 
recarga de baterías. 

Anual 

Se cumplen las medidas contenidas en el documento de protección frente a explosiones Anual 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA 

R.D. 681/2003 sobre la protección de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

 

OBSERVACIONES 

La sala de recarga de baterías dispone de un sistema de ventilación natural al exterior de la nave. 
La sala dispone de extintores y botellas portátiles lavaojos. 

 

2 .  ILUMINACIÓN. Calificación: Correcto  
   El trabajo que se desarrolla en lugar cerrado (interior) dispone de alumbrado artificial. SI 

 ·····  Existe evaluación específica previa y se mantienen las condiciones de iluminación de la misma. NO 

   Se alcanzan los niveles de iluminación establecidos por el R.D. 486/1997 y/o su Guía Técnica de aplicación SI 
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Nº EQUIPO TIPO MARCA MODELO 

171776 E LUXOMETRO MAVOLUX  

 

LUGAR DE TRABAJO ACTIVIDAD 

UNIFORMIDAD 
NIVELES 

ILUMINACIÓN 

NIVEL DE ILUMINACIÓN 
(LUX)  

RD486/97 GUIA TCA 

   Medido Requerido 

CUMPLEN 

SALA DE BATERIAS Exigencias Visuales 
Moderadas 

S 480  200 

 

CRITERIOS DE REFERENCIA 

GT 486/1997 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo. 

R.D. 486/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

UNE-EN 12464-1:2012 Iluminación en los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. 

UNE-EN 12464-2:2008 Iluminación en los lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo en exteriores. 

 
 
 


